— Dificultad de movimientos, visién, audicion, etc. de los residentes.
— Permanencia de las personas de la Comunidad casi permanentemente.
En todo caso de emergencia actuara toda la comunidad en la evacuacion.

Los equipos se denominan en funcion de las acciones que deben desarrollar sus miembros:

Equipos de Alarma y Evacuacidn (E.A.FX)

Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuacion total y
ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma y dar aviso de las posibles ausencias
detectadas despues de la evacuacion.

Equipos de Primeros Auxilios (E.P.A.)

Su componente prestara los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia, asi como
a organizar la evacuacion de los que precisen asistencia.

Equipos de Primera Intervencion (E.P.l.)

Sus componentes con formacién y adiestramiento acudiran al lugar donde se haya producido

la emergencia con objeto de intentar su control, mediante el empleo de equipos manuales de
extincion, en tanto se produce la actuacion de los equipos especializados.

Jefe de Intervencion.

Valorara la emergencia y asumira la direccion y coordinacion de los equipos de intervencion,
ademas de mantener constantemente informado del siniestro al Jefe de Emergencia.

Jefe de Emergencia.

Es el maximo responsable del edificio en situacion de emergencia.

Desde el puesto mas idéneo del establecimiento (previamente elegido) y en funcioén de la
informacidn que le facilite el Jefe de Intervencidn sobre |la evolucion de la emergencia enviara al area

siniestrada las ayudas internas disponibles y recabara las externas que sean necesarias para el
control de la misma.

6.1 COMPOSICION DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

Nombrados de forma permanente.

JEFE DE EMERGENCIA (J.E.)

PLANTAS N"PERSONAS
TODO EL EDIFICIO LA DIRECTORA
TOTAL 1 PERSONA

Su sustituto durante sus ausencias sera:



JEFE DE INTERVENCION SJ.I.)

PLANTAS N"PERSONAS
TODO EL EDIFICIO
TOTAL 1 PERSONA

* Sustituira al Jefe de Emergencia (JE) durante su ausencia.

Su sustituto durante su ausencia o cuando desempefie la funcion de J.E. sera el nominado
por el Jefe de Emergencia.

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (EPJ).

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION (E.P.1.)

EQUIPO PLANTAS N’ PERSONAS
N°1 PLANTA BAJA 2 Personas
N°2 PLANTA PRIMERA 2 Personas
N°3 PLANTA SEGUNDA 2 Personas

TOTAL 6 Personas

EQUIPO SEGUNDA INTERVENCION (ESI).

EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCION (E.S.1.)
NO SE CONSTITUYE ESTE EQUIPO

ACTUACION DE LOS BOMBEROS.

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION (EAE).

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION (E.P.l.)

EQUIPO PLANTAS N° PERSONAS
N° 1 PLANTA BAJA 2 Personas
N~ 2 PLANTA PRIMERA 2 Personas
N°3 PLANTA SEGUNDA 2 Personas

TOTAL 6 Personas

8.2, FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

Jefe de Emergencia (J.E.)

El Jefe de Emergencia tendra las siguientes tareas:

— Mantener actualizado el Plan de Emergencia, de conformidad con los principios
contenidos en el Manual de Autoproteccion.

— Seleccionar las personas que hayan de desempefiar las funciones de jefes (y suplentes)
de los equipos de emergencia.



— Colaborar para la concienciacion del personal en materia de autoproteccion.

Jefe de intervencion (1.1.)

El Jefe de Intervencion tendra las misiones siguientes:

— Promover el interés y cooperacion del personal en orden a la seguridad del edificioy a la
prevencion de sucesos posibles desencadenantes de una emergencia.

— Analizar y valorar las situaciones de peligro que puedan producirse en el edificio.

— Hacer cumplir las normas de prevencion de incendios. Organizar los equipos de
emergencia.

— Dirigir la realizacion de los ejercicios periddicos de evacuacion y simulacros de
emergencia (ver Documento n°4).

Programar las operaciones de mantenimiento de los medios de proteccitn existentes.
— Elaborar y mantener al dia una relacion del personal y del material adscrito a la

autoproteccion.

Equipos de Primera Intervencion (E.P.1)

Los componentes de los equipos de primera intervencién (EPI's) tendran las siguientes
funciones:

— Conocer el Plan de Emergencia y las consignas de actuacion.

— Conocer el manejo de los aparatos portatiles.

— Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevencion y su
sefializacion.

— Hacer llegar al Jefe de Intervencion cuantas sugerencias estimen oportunas en
— orden a mejorar al Plan de emergencia.
— Conocer perfectamente todos los sectores de incendio y el emplec de los medios

normales y especiales de proteccion contra incendios existentes en el edificio.

Equipos de Alarma y Evacuacion (E.A.E.)

Cada miembro del EAE tiene asignadas las siguientes funciones:

— Conocer ampliamente el Plan de Emergencia y las consignas de actuacion.

— Colaborar activamente en los simulacros de emergencia que se organicen.
— Conocer perfectamente las vais de evacuacion normales y las alternativas.

— Comprobar que estos caminos estan siempre libres de obstaculos, en especial las
puertas de salida de emergencia y las escaleras.



— Vigilar que la sefializacion de salidas de emergencia esta correctamente ubicada,
dando a conocer al Jefe de Intervencion las posibles mejoras que a su juicio deban
introducirse.

Equipos de Primeros Auxilios (EPA.)

— Conocer el Plan de Emergencia y las consignas de actuacion.

— Conocer los riesgos a los que se encuentra sometido el personal y tener preparados los
medios de primeros auxilios necesarios.

— Mantener actualizado el listado de direcciones y teléfonos de centros asistenciales.
— Socorrer y asistir a las personas que hubieran resultado afectadas o lesionadas, y

coordina su evacuacion o traslado a un centro sanitario, si fuera necesario.

6.3. NORMAS PREVENTIVAS PARA TODO EL PERSONAL.

— Comprueba antes de salir que todos los equipos eléctricos que utilice queden
desconectados.

No sobrecargue las tomas eléectricas. No deje papel o tejidos cerca de focos de calor.

— Mantenga su entorno de trabajo lo mas ordenado posible. Conozca la situacion de las
salidas de emergencia.

— Asista a cuantas charlas, simulacros de emergencia, proyecciones sobre temas de
seguridad, etc., se celebren

6.4. ACTUACIONES DE EMERGENCIA ANTE UN INCENDIO.

Se recogen las instrucciones particulares para los componentes de los distintos equipos, asi
como para el resto de personas que pudieran encontrarse en su interior en el momento de producirse
una emergencia.

— Jefe de emergencia(JE).

— Jefe de Intervencion (JI).

— Equipos de Primera Intervencion (EPI)

— Equipos de Alarma y Evacuacion (EAE).

Estas instrucciones difieren de las generales de los distintos equipos por el motivo de jas

especiales caracteristicas de todos los ocupantes del edificio.

6.4. 1. Instrucciones para los Equipos de Primera Intervencion.

A) Sidescubre un incendio en su planta:

1. Avise inmediatamente del incendio a Recepcion a traves de megafonia interior o pulsador
de alarma.

2. Ataque al fuego con extintores.



3. Silogra la extincion del fuego espere en el punto de la emergencia la llegada del Jefe de
Intervencion o del Jefe de Emergencia y dé aviso a Recepcion.

4. Si no se extingue el fuego, evite su propagacion (cierre puertas y ventanas, retire
materiales combustibles, etc.).

B) Sies avisado de un incendio es su planta:

1. Averiglie si se a avisado a otro componente del EPI. Si no es asi de instrucciones en ese
sentido a la persona valida mas proxima.

2. Dirijase al lugar del siniestro, proveyéndose del extintor mas adecuado al tipo de fuego.

Actle igual que se indica desde el punto 3 del apartado A).

C) Si recibe la orden de evacuacion:

1 Si se encuentra haciendo frente al fuego, continte hasta la llegada de los BOMBEROS.
Si no fuera posible colabore con les equipos de Evacuacion.

2 Una vez personados los Bomberos, incorpérese alas labores de los equipos de Alarma y
Evacuacion. Silos bomberos le indican que no es precisa su actuacién abandone el
edificio dirigiéndose al Punto de Reunion.

3. Sino estaba haciendo frente al fuego al recibir la orden de evacuacion, actue segun lo
indicado para las personas no incluidas en los equipos de emergencias.

6.4.2. Instrucciones para los Equipos de Alarma y Evacuacion.

A) Al descubrir un incendio:

1. Avise inmediatamente del incendio a Recepcidn a través de megafonia interior o de
pulsador de alarma.

2. Informe a Recepcidn indicando el lugar y las caracteristicas del incendio.

3. Localice al resto de los componentes del equipo de Evacuacion.

4. Prepare la evacuacioén comprobando la accesibilidad de las vias de evacuacion, retirando
obstaculos, decidiendo la via de evacuacion mas adecuada y acercando las sillas de
ruedas a las personas mas impedidas proximas al origen del fuego.

5. indigue a todos los residentes que dejen la puerta de sus habitaciones abiertas.

6. Lleve constantemente una llave maestra o téngala siempre en un lugar accesible y

proximo al sector de evacuacién asignado.

B) Al recibir la orden de evacuacion.

Durante la evacuacion realizara los siguientes cometidos:

1. Indicara a los residentes del sector afectado aptos para desplazamientos |la necesidad de
trasladarse al exterior, ayudandoles en su camino.



2. Tranquilizara a las personas durante la evacuacion, pero actuara con firmeza para
conseguir una evacuacion rapida y ordenada.

3. Desplazaran en silla de ruedas a los residentes empezando por los mas alejados, no
aptos o mas débiles, para acelerar la evacuacion.

4. No permitira la recogida de objetos personales.

5. No permitira el regreso a la zona evacuada a ninguna persona que pretenda ir a buscar
alguin objeto o a otra persona.

6. No permitira el uso del ascensor.

7. Una vez finalizada la evacuacion de la planta comprobara que no queda ningln rezagado
en la planta asignada, cerrando las puertas que atraviesa en su camino.

8. Comunicara a Recepcion, que la planta esta vacia.

9. Se dirigira al punto de reunién y comprobara si detecta ausencias.

6.4.3. Instrucciones para Recepcidn.

A) Al recibir aviso de un incendio:

1. Avise inmediatamente a todos los equipos por medio de la sirena de alarma.

2. Informe del hecho al Jefe de Emergencia.

3. A peticion del Jefe de Emergencia procesa a localizar e informar a las siguientes
personas:

— Jefe de intervencion.

— Equipos de Primeros Auxilios.

A instancias del Jefe de la Emergencia, solicite la presencia de los Bomberos y de asistencia

sanitaria.

4. Una vez le comuniguen la orden de evacuacion, la transmitira a los equipos de ALARMA
Y EVACUACION por el sistema mas rapido.

5. Informe al Jefe de Emergencia de las posibles ausencias detectadas por los
componentes del Equipo de Alarma y Evacuacion.

6.4.4. Instrucciones para el Jefe de Intervencion.

Solamente recibe instrucciones y é6rdenes del Jefe de la Emergencia y de los
bomberos.

Debera estar siempre localizable y en caso de ausencia notificara a Recepcién el nombre de
su sustituto (dentro de las horas de permanencia habitual).

Es el maximo responsable en el area de |la emergencia.



En caso de ausencia del Jefe de Emergencia asumira sus funciones.

A) al descubrir un incendio.

1.

9.

Péngase en contacto con Recepcion para informar del hecho, indicar la gravedad del
mismo y solicitar la presencie de los Bomberos. Pida que se avise a los componentes del
EPI de la planta. Ordene que informen al JE.

Haga frente al incendio por medio de los extintores portatiles.

Cuando se persone el Equipo de Primera Intervencion comience a coordinar y dirigir las
labores de extincion.

Evalue la emergencia, proponiendo cuando lo considere oportuno, la evacuacion parcial
o total del edificio.

Si la evaluacion de la emergencia lo aconseja, de las instrucciones siguientes a
Recepcién

* Avisar al Equipo de Primeros Auxilios.
* Llamar a los BOMBEROS.

Cuando lo ordene el Jefe de Emergencia ordene a los equipos de EAE la evacuacion del
edificio.

Cuando la situacion lo aconseje tome medidas para retardar la propagacion del incendio
y ordene a todos los equipos evacuar el lugar del siniestro y esperar a los BOMBEROS
en lugar seguro.

A la llegada de los BOMBEROS ceda el mando e informe al responsable de los mismos
acerca de la situacion

Preste la ayuda que sea necesaria.

10. Después de extinguir el incendio redacte un informe inicial, sin detrimento de posterior

analisis, indicando:
* Local afectado.
* Alcance de darios.
* Posibles causas.
*  Cronolegia.

* Actuacion de los distintos equipos.

* Desarrollo del Plan de Emergencia.

*  Fallos Observados.

B) Al ser avisado de un incendio;

1.

.Dirijase inmediatamente al lugar del siniestro a fin de evaluarlo.



2. Compruebe que han sido avisados los equipos correspondientes y se ha informado al

Jefe de Emergencia.
3. Siga las instrucciones sefialadas en el punto 2 del apartado A.

IMPORTANTE: Todas las informaciones que emita sobre el lugar y tipo de emergencia, han
de ser claras y precisas.

6.4.5. Instrucciones para el Jefe de Emergencia.

Es el maximo responsable en el edificio del plan de emergencia.

Debera estar siempre localizable y en caso de ausencia notificara a Recepcion el nombre y
teléfono de su sustituto.

Comunicara a Recepcion su puesto para la direccion de la emergencia.
Desde su puesto dirigira todas las acciones que se tomen durante la emergencia.

Decidira el momento de solicitud de ayuda exterior, de bomberos, ambulancia, policia, efc.

A) Al descubrir un incendio;

1. Informara a Recepcion indicando el lugar y las caracteristicas del siniestro.
2. Dara instrucciones para localizar al:

* Jefe de Intervencion. EPI.

3. Dirijase a su puesto de control para conocer el desarrollo del siniestro por medio de las
informaciones del Jefe de intervencion.

4. Decida la clase de emergencia, en funcién de la clasificacion e informacion facilitada por
el JI. ordenando la emision de la alarma adecuada.

5. Ala llegada de los bomberos ceda el mando de la emergencia al responsable de los
mismo, colaboracion en todos los temas en que sea requerida su ayuda.

B) Al ser avisado en un incendio:

1. Manténgase en contacto con Recepcion con el fin de recibir informacion del desarrollo de
la emergencia.

2. En funcién de las informaciones recibidas del Jefe de Intervencién ordene la Evacuacion
total o parcial del edificio.

3. Siga las instrucciones sefialadas en el punto 3 del apartado A.

Notificara, cuando proceda, a sus superiores, la situacién y las consecuencias de la
emergencia, realizando un informe posteriormente.

MUY IMPORTANTE: Siempre que dé instrucciones o avise a las ayudas exteriores, ha de
facilitar una informacion clara y precisa sobre el lugar y tipo de emergencia.



7. TELEFONOS DE EMERGENCIA

71 TELEFONOS EXTERIORES.

Servicio de Extincién de Incendios MONTILLA.

*  Telefono: 957655080

Servicios de Asistencia Sanitaria.

— Hospital Reina Sofia (Cardoba).
* Teléfono: 957217000
Urgencias.

* Teléfono: 957682307

Ambulatorio y Ambulancias.

* Teléfono: 957682445

Otros teléfonos de interés.

Ayuntamiento.
Teléfono: 957313003

Policia Municipal.

*  Teléfono: 957313125
Guardia Civil.
*  Teléfono: 957313010

Fundacién de Ayuda contra la drogadiccién.

* Teléfono: 900 16 15 15

Informacién Toxicoldgica.

* Teléfono: 915620420

Unidad Antiterrorista.

* Teléfono: 917723399

8. ORGANIZACION DE LA EVACUACION.

8.1. OBJETO.



El Plan de Evacuacion debe definir la secuencia de actuacion a efectuar en orden a asegurar
la evacuacion total del edificio, en las mejores condiciones de seguridad para sus ocupantes y en
estrecha coordinacion con las instrucciones emanadas del Plan de Emergencia.

Formulara, por tanto, las condiciones de evacuacion del edificio asi como la organizacion
operativa para su realizacion.

8.2. CONDICIONES DE EVACUACION

Las condiciones de evacuacion de todo el edificio, vienen dadas en funcién de:
* Los medios de evacuacion.

* Los factores de la evacuacion.

Y deben permitir e desplazamiento de todos los ocupantes del edificio:

* A lugar suficientemente seguro.

* En tiempo adecuado.

* Con garantias de seguridad.

8.3 LOS MEDIOS DE LA EVACUACION.

Medios de evacuacion seran todos los elementos que, de un modo u otro, la faciliten. En
sentido mas estricto, se consideran como tales aquellos que lo hacen dentro de la demarcacién que
sefialan las condiciones de evacuacion.

Sin pretension de exhaustividad, los medios de evacuacion se pueden clasificar en tres
grupos: fisicos. técnicos y humanos.

a) Medios Fisicos. Responden a los conceptos de acceso, circulacion, estancia y disefio
constructivo.

* Accesos habituales: Salidas, Escaleras.

* Circulacion o recorridos habituales: Galerias. Pasillos. Escaleras.

* Estancia habitual: Recintos. Zonas, Plantas, Entorno exterior.

* Disefio constructivo del edificio: Configuracién general, Distribucidn funcional.

Grado de ocupacion, Tipo de ocupacion, Clase de actividades.

Los medios hasta aqui relacionados presentan un doble caracter: pueden ser habituales o

de emergencia; en tanto que habituales quedan encuadrados como medios fisicos2 en su caracter de
medios de emergencia pasan a la clasificacion de medios técnicos.

b) Medios Técnicos.

Accesos de emergencia.

* Recorridos de emergencia.



* Recintos de emergencia.

* Disefio de emergencia.

* Sectorizacion de evacuacién.
* |luminacién de emergencia.

* lluminacién de sefializacion.

* Sistemas de sefializacion.

¢) Medios humanos.

* Constituidos, principalmente, por los Equipos de Alarma y Evacuacion.

8.4. LOS FACTORES DE LA EVACUACION.

Son condiciones o circunstancias, calidades, dimensiones y especificaciones que operan
sobre los medios de evacuacion, cualificandolos, y determinando, con ello, las capacidades de
dichos medios en orden a un rendimiento éptimo en su funcién de facilitar la evacuacion.

La operatividad de los factores sobre los medios de evacuacion, se pone de manifiesto
mediante una serie de parametros que definen, fijan, condicionan y valoran los criterios de
evaluacion de dichos medios:

e Parametros de ocupacion.

o Parametros de desplazamiento.

e Parametros ambientales.

e Parametros capacitativos.

Tiempo de evacuacion en escaleras.

8.5. ESTUDIO

Se inicia calificando la capacidad del entorno en orden a facilitar el rapido alejamiento del
edificio, por parte de sus ocupantes, una vez evacuados del mismo. El factor de condiciones del
entorno, que fue preciso analizar para la evaluacion del riesgo, resulta ahora necesario para cumplir
el primer objetivo de |la evacuacion: llevar a sus ocupantes a lugar suficientemente seguro.

Para el edificio del Centro de Dia de Mayores “Molino Blanco” este factor proporciona
optimas condiciones, en razén de la amplitud del espacio inmediato exterior frente a la salida.

El nimero y la superficie de las plantas, en combinacion con el nimero maximo de
ocupantes previstos para cada una de ellas proporciond, en el apartado 1 .8 del Documento & 3 del
presente Plan, la calificacién de baja densidad de ocupacion. Dicho cuadro servira de base en este
documento para la determinacion de los sectores de evacuacion”.

Los ascensores del edificio, no compartimentados ni constituidos como ascensores de
emergencia no son utilizables en caso de incendio.

Las escaleras pueden considerarse como vias de evacuacion descendente.



En cuanto a los locales riesgo especial, estan dentro del edificio principal sin ocupacién por
personal de la residencia.

Para concluir el cuadro de las condiciones de evacuacion, una vez resueltos los objetivos de
conducir la evacuacion a lugar seguro y en tiempo adecuado. resta realizarlo con garantias de
seguridad, lo que conlleva la proteccién de las vias horizontales.

8.6. ORGANIZACION DE LA EVACUACION

Por lo expuesto se considera que no se debera realizar la evacuacién convencional del
edificio, y se incluyen unas normas particulares para este caso especifico.

Los equipos de evacuacion deben tener perfectamente estudiados a los residentes, con
un conocimiento exacto de su capacidad de desplazamiento (velocidad en pasillos,
capacidad de apertura de puertas de emergencias etfc.) habiendo practicado la
evacuacion en un simulacro, y medido por tanto los tiempos empleados.

El ‘listado” de personas con aptitud de evacuar por su propio pie se actualizara tantas
veces con sea necesario, debiendo ser preocupacion constante de todos los miembros de
la comunidad este “listado”. No sera de dificil realizacién por el perfecto conocimiento que
todos los miembros de la Residencia tienen de sus residentes.

Estaran disponible en cada planta dos sillas de ruedas para el desplazamiento de los
residentes.

— Se indicara a los residentes menos aptos para el desplazamiento la necesidad de que
cualquier sefial de alarma deben esperar en su habitacién hasta que sean rescatados, no
deben intentar la evasion por sus propios medios, sin que les sea ordenado, para no
entorpecer la circulacion de las sillas de ruedas por los pasillos.

— Al recibir la orden de evacuacion, el EAE que corresponda, se dirigira a la planta
correspondiente para auxiliar y alejarse de la zona de fuego y a descender a todos los
residentes que permanezcan en ella. Utilizaran si es posible las sillas de ruedas para
acercar con mayor rapidez los residentes a la escalera.

Los otros EAE indicaran a todos, la necesidad de evacuacion y ayudaran a los residentes
menos posibilitados a llegar al espacio exterior seguro por el medio mas rapido.

Dependiendo del origen del fuego, la evacuacién se efectuara por:



zscaler:

La evacuacion se da por finalizada en el Punto de Reunidn, situado en frente de la iglesia
situada frente a la entrada principal de la residencia, donde se podra permanecer hasta el final de la
emergencia.

En el Punto de Reunidn se concentraran las personas evacuadas para comprobar la
presencia de todo el personal y detectar posibles ausencias.

Una vez se encuentren los diferentes grupos en el punto de reunion, ninguna persona
abandonara éste bajo ningun concepto, hasta recibir las instrucciones oportunas por parte de los
integrantes de los equipos de emergencia.

En este punto cada persona comprobara que las personas de su habitacion y de las dos
colindantes mas préximas se encuentran alli, avisando a los componentes de los equipos de la falta,
si se produjera, de algunas personas.

El EAE que haya concluido su misiéon podra encomendarse la custodia de las personas a los
componentes del otro EAE y regresar a prestar la ayuda que el Jefe de Emergencia les indigue.

CIRCULAR INFORMATIVA A TODO EL PERSONAL DEL EDIFICIO.

- INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACION DEL EDIFICIO -

Ante una situaciéon de emergencia puede ser necesario evacuar el edificio.

Usted sera avisado personalmente por los componentes de los Equipos de Alarmay
Evacuacion o por las sirenas del edificio (sonido continuo).

Las instrucciones basicas que usted debe conocer son las siguientes:

- Es necesario que abandone rapidamente el edificio, acompafiada de sus visitas, no
olvidando recoger sus prendas de vestir o abrigo.

— Deje cerrada la puerta de su habitacion.

— Mantenga en todo momento la calma, no grite y sobre todo no corra, ya que una caida
puede obstaculizar la ruta de evacuacion, y causar aglomeraciones.

— Siga estrictamente las instrucciones que le faciliten la Personas componentes de los
Equipos de Alarma y Evacuacion

— No porte objetos pesados o voluminosos.



- Durante la evacuacion no retroceda a recoger objetos personales o a buscar a otras
personas.

- Si existiera humo abundante, camine agachado y clbrase la nariz y boca con un pafiuelo
u otro tipo de prenda.

— Si su ropa prende, si puede, ruede por el suelo y sobre todo no corra.
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1. RESPONSABILIDAD.

Sera responsabilidad del Centro de Dia Municipal de Mayores "Malino Blanco”, la
implantacion del Plan de Autoproteccion segun los criterios establecidos en el presente manual.

De conformidad con lo previsto en la legislacién vigente, el personal directivo, técnico,

mandos intermedios y trabajadores de los establecimientos estaran obligados a participar en el
presente plan de autoproteccion.

2. ORGANIZACION DE LA AUTOPROTECCION.

La Direccion de la podra, si lo desea, delegar la coordinacién de las acciones necesarias
para la implantacion y mantenimiento del Plan de Emergencia y Evacuacién en un Responsable de
Seguridad que en caso de emergencia, podra asumir, asimismo, las funciones de Jefe de
Emergencia.

Cuando por su importancia asi se considere preciso, se creara un Comité de Seguimiento y
Actualizacion, cuya mision consistira en asesorar sobre la implantacién y mantenimiento del Plan de
Emergencia y Evacuacion.

El Comité de Seguimiento y Actualizacion estara constituido. Al menas, por:

— El Jefe de emergencia.

— El Jefe de intervencion.

— Una persona de servicio.

Las funciones principales del Comité de Autoproteccion seran:

— Revisar, con una periodicidad anual, el Plan de Emergencia y Evacuacion.

— Planificar la ejecucién de simulacros de emergencia y evacuacion.

La implantacién del Plan de Autoproteccion consiste en la adopcion de medidas de
prevencién y de proteccion contra el riesgo de incendio mediante:

— La preparacion y formacion del personal componente de los equipos de emergencia.
— La adopcion de instrucciones y procedimientos de actuaciéon ante una emergencia.
— La adquisicion de medios técnicos de ayuda y su mantenimiento en estado operativo

— La coordinacion y colaboracion con los Servicios de Ayuda Exterior.

3. MEDIOS TECNICOS.

Las instalaciones, tanto las de proteccién contra incendios, como las que son susceptibles
de ocasionarlo, seran sometidas a las condiciones generales de mantenimiento y uso establecidas
en la legislacion vigente, Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. de
Ministerio de Industria y Energia 1942/1993, de 5 noviembre, BOE n° 298 de 14/12/93) y Ordenanza
de Prevencion de Incendios del Ayuntamiento de Sevilla.

El edificio del no dispone de las instalaciones de proteccidn precisas y exigibles para el
desarrollo de su actividad, por lo que se considera necesario efectuar la instalacion de medidas
complementarias de deteccidn y proteccion.



